
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.

Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.

Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.

Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder

Blitzeinschlägen zu schützen.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.

Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.

In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung

integriert werden.

Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im

Schrank.

Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.


